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RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA
Ponto de entrega: Câmara Municipal Arganil (Alqueve-Forcados) (1º Trimestre 2020)

Relatório n.º 2020-3

Controlo rotina 1

---1,11,1 1mg/L Cl₂Cloro Residual Livre ---100

000 1N/100 mLColiformes Totais 100100

000 1N/100 mLEscherichia coli 100100

Controlo rotina 2

3< 1< 1 1TONCheiro 100100

25007272 1µS/cm a 20°CCondutividade 100100

20< 2,0< 2,0 1mg/L Pt-CoCor 100100

000 1N/100 mLEnterococos 100100

---N.D.N.D. 1N/mLNúmero de colónias a 22 ºC ---100

---N.D.N.D. 1N/mLNúmero de colónias a 37 ºC ---100

6,5 - 9,06,76,7 1Esc. SorensenpH 100100

3< 1< 1 1TFNSabor 100100

40,40,4 1NTUTurvação 100100

Controlo inspecção

3,0< 0,750< 0,750 1µg/L1,2-Dicloroetano 100100

200< 10< 10 1µg/LAlumínio 100100

5,0< 1< 1 1µg/LAntimónio 100100

10< 1< 1 1µg/LArsénio 100100

0,50< 0,15< 0,15 1mg/L NH₄Azoto Amoniacal 100100

1,0< 0,20< 0,20 1µg/LBenzeno 100100

1,0< 0,01< 0,01 1mg/L BBoro 100100

10< 3,0< 3,0 1µg/LBromatos 100100

5,0< 0,5< 0,5 1µg/LCádmio 100100

---2,82,8 1mg/L CaCálcio ---100

25< 0,5< 0,5 1µg/LChumbo 100100

50< 5< 5 1µg/LCianetos 100100

25088 1mg/L ClCloretos 100100

000 1N/100 mLClostridium Perfringens 100100

10< 0,20< 0,20 1µg/LCO Tetracloroetileno 100100

---< 0,30< 0,30 1µg/LCO Total ---100

10< 0,10< 0,10 1µg/LCO Tricloroetileno 100100

2,0<0,001<0,001 1mg/LCobre 100100

50< 1< 1 1µg/L CrCrómio 100100

0,10------ 0ug/LDesetilterbutilazina ------

0,10------ 0ug/LDiurão ------

---1919 1mg/L CaCO₃Dureza Total ---100

2007E+17E+1 1µg/L FeFerro 100100

1,5< 0,2< 0,2 1mg/L FFluoretos 100100

SAA - Sem Alteração Anormal; VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 306/07)

O sinal "menor que" (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.
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Controlo inspecção

0,010< 0,001< 0,001 1µg/LHAP Benzo(a)pireno 100100

---< 0,001< 0,001 1µg/LHAP Benzo(b)fluoranteno ---100

---< 0,001< 0,001 1µg/LHAP Benzo(ghi)perileno ---100

---< 0,001< 0,001 1µg/LHAP Benzo(k)fluoranteno ---100

---< 0,001< 0,001 1µg/LHAP Indeno(123cd)pireno ---100

0,10< 0,001< 0,001 1µg/LHAP Total 100100

0,10------ 0ug/LImidaclopride ------

---3,03,0 1mg/L MgMagnésio ---100

50< 10< 10 1µg/L MnManganês 100100

1< 0,3< 0,3 1µg/LMercúrio 100100

201,91,9 1µg/L NiNíquel 100100

50< 1,0< 1,0 1mg/L NO₃Nitratos 100100

0,5< 0,10< 0,10 1mg/L NO₂Nitritos 100100

5< 1< 1 1mg/L O₂Oxidabilidade 100100

0,50------ 0ug/LPest. Total ------

0,5< 0,04< 0,04 1Bq/LRad. Atividade Alfa Total 100100

50012,112,1 1Bq/L RnRad. Radão 100100

10< 1< 1 1µg/LSelénio 100100

2001010 1mg/LSódio 100100

2503,63,6 1mg/L SO₄Sulfatos 100100

0,10------ 0ug/LTerbutilazina ------

---0,310,31 1µg/LTHM. Bromodiclorometano ---100

---0,340,34 1µg/LTHM. Bromofórmio ---100

---0,670,67 1µg/LTHM. Clorodibromometano ---100

---0,190,19 1µg/LTHM. Clorofórmio ---100

1001,511,51 1µg/LTHM. Total 100100

SAA - Sem Alteração Anormal; VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 306/07)

O sinal "menor que" (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.
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